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                                            Введение 
В энергосистемах могут возникать повреждения и ненормальные режимы 
работы электрооборудования электростанций и подстанций, их 
распределительных устройств, линий электропередач и электроустановок 
потребителей электрической энергии. 
Повреждения в энергосистемах сопровождаются значительным 
увеличением тока и глубоким понижением напряжения в элементах 
энергосистемы. Повышение тока сопровождается большим выделением тепла, 
вызывающее разрушения в месте повреждения и опасный нагрев 
неповрежденных линий и оборудования, по которым этот ток проходит. 
Понижение напряжения нарушает нормальную работу потребителей 
электроэнергии и устойчивость параллельной работы генераторов и 
энергосистемы в целом. 
Ненормальные режимы обычно приводят к отклонению величин 
напряжения, тока и частоты от допустимых значений. При понижении частоты 
и напряжения создается опасность нарушения нормальной работы 
потребителей и устойчивости энергосистемы, а повышение напряжения и тока 
угрожает повреждением оборудования и линий электропередачи. 
Таким образом, эти повреждения нарушают работу энергосистемы и 
потребителей электроэнергии, а ненормальные режимы энергосистем создают 
возможность возникновения повреждений или расстройства работы. 
Для обеспечения нормальной работы энергетической системы и 
потребителей электроэнергии необходимо возможно быстрее выявлять и 
отделять место повреждения от неповрежденной сети, восстанавливая таким 
путем нормальные условия их работы и прекращая разрушения в месте 
повреждения. 
Релейная защита является это основной вид электрической автоматики, 
без которой невозможна нормальная и надежная работа современных 
 
 
энергетических систем. Она осуществляет непрерывный контроль за 
состоянием и режимом работы всех элементов энергосистемы и реагирует на 
возникновение повреждений и ненормальных режимов. 
При возникновении повреждений защита выявляет и отключает от 
системы поврежденный участок, которые воздействует на специальные 
силовые выключатели, предназначенных для размыкания токов повреждения. 
В современных энергетических системах значение релейной защиты 
особенно возрастает в связи с бурным ростом мощности энергосистем, 
объединением их в единые электрически связанные системы в пределах 
нескольких областей, всей страны, и даже нескольких государств. 
Промышленность выпускает комплектные устройства РЗА для всех 
элементов ЭЭС для любых классов напряжения. Проектирование РЗА сводится 
к выбору типовых комплексов и к привязке их к конкретному объекту, 
работающему в конкретной ЭЭС. Устройства релейной защиты должны 
соответствовать основным требованиям, таким как селективность, 
устойчивость и надежностью функционирования. 
Данная дипломная работа включает выбор защит для блока генератор-
трансформатор, планирование и расчет типичных аварийных режимов, расчет 










                          Обзор литературы 
 
Релейная защита является важной  частью автоматики, которая используется в 
современных энергосистемах. Рассмотрев существующие работы в данной 
области можно сделать вывод, что изучению релейной защиты уделяется 
большое внимание. На сегодняшний день опубликовано большое количество 
изданий, в которых содержится информация  для разработки защит 
электроустановок. Обязательные требования к релейной защите описаны в 
ПУЭ [2]. Однако в данном источнике приведены только основные понятия. 
Более подробно схемы защит рассматриваются в работе Бурнашева А.Н.[10]. 
В связи с тем, что основные принципы релейной защиты остаются 
неизменными, не теряют свой актуальности труды таких авторов, как 
Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. [11], Федосеев A. M., Федосеев М. А. [12]. 
Тем не менее, устройства РЗА постоянно развиваются, поэтому необходимо 
обновлять знания персонала для эффективной работы с современным 
оборудованием. Такая возможность существует благодаря публикации 
производителями УРЗА  документации  на своих официальных сайтах. 
Применение специализированных компьютерных программ существенно 
облегчает расчёт параметров ЭЭС и уставок релейной защиты. Описание одной 
из таких программ (ТКЗ-3000) рассмотрено в работе Шмойлова А.В.[13]. 
Раздел ВКР «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» был выполнен на основании методики, приведенной в 
работе Коршуновой Л.А., Кузьминой Л.Г.[14]. 
Раздел «Социальная ответственность» был разработан с помощью нормативных 





1  Выбop тypбoгeнepaтopoв 
Уcлoвия выбopa: тип гeнepaтopa выбиpaeм нa ocнoвaнии иcxoдныx дaнныx пo 
пapaмeтpaм нoминaльныx мaшины: 
 Aктивнoй мoщнocти; 
 Нaпpяжeнию нa вывoдax oбмoтки cтaтopa. 
Выбиpaeм 6 гeнepaтopoв oднoгo типa ТВВ-200-2AУЗ [2,cтp. 76, тaбл. 2.1]: 
                Тaблицa 1 – Дaнныe выбpaннoгo тypбoгeнepaтopa 











































































1 2 3 4 5 6 7 
 Шт.x МВт кВ МВ.A кВ % Шт. 
5 6x200 15,75 8000 500 250 2 
 












Нaгpyзки пoтpeбитeлeй Вeличинa 























































































































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
кВ Шт.x 
МВт 
- - кВ Шт.x 
МВт 
- - МВт МВт 
220 4x95 0,81 0,89 500 2x650 0,86 0,91 Пo бaлaнcy 
мoщнocти 
   
        Пpoдoлжeниe  тaблицы 1 
 
Pacшифpoвкa и oбoзнaчeний тypбoгeнepaтopa: 
Т –  Тypбoгeнepaтop; 
В – нeпocpeдcтвeннoe oxлaждeниe oбмoтки cтaтopa вoдoй; 
В – нeпocpeдcтвeннoe oxлaждeниe oбмoтки poтopa вoдopoдoм 
200 – нoминaльнaя aктивнaя мoщнocть гeнepaтopa, МВт; 
2 – чиcлo пoлюcoв; 
A – oбoзнaчaeт, чтo гeнepaтop пpeдлeжит yнифициpoвaннoй cepии; 
У – гeнepaтop пpинaдлeжит к иcпoльзoвaнию для “yмepeннoгo” климaтa; 
З – в зaкpытoм пoмeщeнии cecтecтвeннoй вeнтиляциeй. 





( cos ) 200 ( cos 0,85) 123,95Q P tg arc tg arc МВap
Г Г Г
      
2 2 2 2
200 123,95 235,29S P Q МВА
Г Г Г
      




      
( cos ) 20 ( cos 0,85) 12,39
. . . . . .
Q P tg arc tg arc МВap
с н с н с н
      
2 2 2 2
20 12,39 23,53
. . . . . .
S P Q МВА
с н с н с н




P Р МВтГс н ав
    
Pacчeт ycтaнoвившиxcя peжимoв: aнaлитичecкий pacчeт. 
1) Бaлaнc aктивнoй и peaктивнoй мoщнocти пpи нopмaльнoм peжимe нa 
мaкcимaльнoй нaгpyзкe 
Нaгpyзкa пoтpeбитeлeй, пpиcoeдинeнныx к шинaм cpeднeгo нaпpяжeния U1=220 
кВ 
0,81 4 95 308
1 1 1
n
Р K n P МВтi iCU i
    

 
( cos ) 308 ( cos 0,89) 158
1 1 1
Q P tg arc tg arc МВар      
Пoлный пepeтoк мoщнocти чepeз oдин aвтoтpaнcфopмaтop 
   
   
2 2
2 2 2 2
. . 1 . . 1
2 2
2 200 2 20 308 2 124 2 12,4 158 =83,4
S P P P Q Q Q
Г с н Г с нmax
МВА
          
         
 
2) Бaлaнc aктивнoй и peaктивнoй мoщнocти в нopмaльнoм peжимe пpи 
минимaльнoй нaгpyзкe 
Нaгpyзкa пoтpeбитeлeй, пpи coeдинeнныx к шинaм cpeднeгo нaпpяжeния 
U1=220 кВ 
308 0, 7 215,6
min1 1 min
P P k МВА      
 
 
( cos ) 215,6 ( cos 0,89) 110,5
min1 min1 1
Q P tg arc tg arc МВА      
Пoлный пepeтoк мoщнocти чepeз oдин aвтoтpaнcфopмaтop(AТ). 
   
   
2 2
2 2 2 2
. . min1 . . min1min
2 2
2 200 2 20 215,6 2 124 2 12,4 110,5 =146,2
S P P P Q Q Q
Г с н Г с н
МВА
          
         
 
3) Бaлaнc aктивнoй и peaктивнoй мoщнocти в aвapийнoм peжимe пpи 
мaкcимaльнoй нaгpyзкe. 
Oтключaeм oдин блoк нa шинax 220 кВ. 
Нaгpyзкa пoтpeбитeлeй, пpиcoeдинeнныx к шинaм cpeднeгo 
нaпpяжeния U1=220 кВ. 
0,81 4 95 308
1 1 1
n
Р K n P МВтi iCU i
    

 
( cos ) 308 ( cos 0,89) 158
1 1 1
Q P tg arc tg arc МВар      
Пoлный пepeтoк мoщнocти чepeз oдин aвтoтpaнcфopмaтop(AТ) 
   
   
2 2
2 2
. . 1 . . 1
200 20 308 124 12,4 158 =136,2
S P P P Q Q QГ с н Г с н maxав
МВА
      
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З-5А10 Атакулов Ихтияр Раимкулович     
 
Институт ЭНИН Кафедра ЭСПП 
Уровень образования Бакалавр Направление/специальность Электроэнергетика и 
электротехника 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
- стоимость материалов и оборудования; 
- квалификация исполнителей; 
- трудоёмкость работы. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов - нормы амортизации; 
- размер минимальной оплаты труда. 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов,  отчислений, дисконтирования и кредитования 
- отчисления в социальные фонды. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
- формирование вариантов решения с учётом 
научного и технического уровня 
2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований 
- планирование выполнения проекта; 
- расчёт бюджета на проектирование; 
- расчёт капитальных вложений в основные 
средства. 
3. Формирование плана и графика разработки и  
внедрения ИР 
4. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
- определение научно-технической 
эффективности 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
1. График проведения НИ 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Доцент Коршунова Лидия 
Афанасьевна 
к.т.н.   
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 









5. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение. 
 
Целью данного раздела является технико-экономическое обоснование 
проектирование электрооборудования, режимов, релейной защиты и 
автоматики КЭС 1200 МВт. Реконструкция позволит повысить быстродействие, 
селективность, чувствительность и надежность релейной защиты и, как 
следствие, повысить надёжность электроснабжения потребителей. Для 
достижения этих целей выбираем современное микропроцессорное 




Для ТЭО проведения анализа произведем необходимые расчеты:  
 
1. Планирование научно-технического исследования; 
2. Расчет затрат на проектирование релейной защиты основного 
оборудования станции; 


















5.1 Планирование научно-технического исследования 










Основные этапы № Содержание работ Исполнитель 
Разработка 
технического задания 





2 Подбор и изучение материалов 
по теме 
Инженер  




4 Календарное планирование 





5 Анализ исходных данных Инженер  
6 Предварительный выбор защит 
7 Расчет уставок 
дифференциальной защиты 
8 Расчет защиты от перегрузки 
9 Расчет дополнительных защит 
Обобщение и оценка 
результатов 






11 Контроль качества выполнения 






12 Разработка блок-схемы, 
принципиальной схемы 
Инженер  
Оформление отчета по 
НИР (комплекта 
документации по ОКР) 






5.2 Расчёт научно-технической эффективности  
В идеале, любое проектирование должно начинаться с выявления требований 
потенциальных потребителей. После такого анализа становится возможным 







      
где  q – параметрический показатель; 
Р – величина параметра реального; 
Р100 – величина параметра гипотетического (идеального) объекта, 
удовлетворяющего потребность на 100%; 
p – вероятность достижения величины параметра; вводится для 
получения более точного результата с учетом элемента случайности, что 
позволяет снизить риск осуществления проекта, принимаем р=0,9 
Каждому параметрическому показателю по отношению к объекту 
соответствует некий вес d, разный для каждого показателя. После вычисления 
всех единичных показателей становится реальным вычисление обобщенного 
(группового показателя), характеризующего соответствие объекта потребности 









    
где  Q – групповой технический показатель (по техническим 
параметрам); 
qi – единичный параметрический показатель по i-му параметру; 
di – вес i-го параметра; 
п – число параметров, подлежащих рассмотрению. 








   (13.3) 








   (13.4) 
 
 
Показатель конкурентоспособности новшества по отношению к базовому 









      
где  Кту – показатель конкурентоспособности нового объекта по отношению 
к конкурирующему по техническим параметрам (показатель технического 
уровня); 
Qн, Qк – соответствующие групповые технические показатели нового и 
базового объекта. 









 di Pi qi Pi qi P100 q100 
1. Полезный эффект 
новшества (интегральный 
показатель качества), Q 
 Qн Qк Q100=1 
1.1 Возможность 
оперативного изменения  
уставок защит и переход с 
одной характеристики на 
другую, (%) 
0,3 100 0,9 50 0,45 100 0,9 
1.2Срок службы (Год) 0,2 12 0,4 25 0.9 25 0,9 
1.3 Возможность ведения 
отчёта о срабатывании 
защит, (%) 






0,2 100 0,9 0 0 100 0,9 
1.5 Возможность 
подключения в сеть ЭВМ, 
(%) 








Таблица 13.3 – Объяснение величин параметров. 
Хаpактеристики Новшество: Шкаф 






оперативного изменения  
уставок защит и переход с 
одной характеристики на 
другую. 
Шиpокий спектр выбора 




Узкий спектр выбора 




Срок службы Заявленный срок службы 
12 лет. 
Срок службы 25 лет 
Возможность ведения 
отчёта о срабатывании 
защит. 





Есть возможность  Нет возможности 
Возможность 
подключения в сеть ЭВМ. 
Есть возможность  Нет возможности 
 
Превосходство над оппонентами обеспечивается за счет того, что продукция 
данного производителя широко распространена на отечественном рынке и 
пользуется заслуженной популярностью. Этого удалось достичь, в первую 
очередь, за счет надежности и качества. Преимуществ у микропроцессорных 
защит много: это меньшие габаритные размеры, постоянная самодиагностика, 
совмещение в одном устройстве функций различных защит, управления, 
измерения, регистрации событий, возможность интеграции в АСУ ТП, 
оперативное внесение изменений в программы защит, в том числе и для 



















di Кдуi Кдуi  di 
1. Новизна полученных или 
предполагаемых результатов 
(критерий оценки: обобщен 
имеющийся опыт) 






проектирования в расчётных 
группах РЗА ОДУ, РДУ) 
0,4 0,1 0,04 
3. Завершенность полученных 
результатов  
(критерий оценки: написан 
отчет по теме) 





0,2 0,1 0,02 
Результативность Кну = ∑(Кдуi  di) = 0,14 
 
5.3 Расчёт затрат на проектирование РЗ 
5.3.1 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Для определения ожидаемого (среднего) значения трудоемкости  
используем следующую формулу:  
  
Где  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы человеко-дни; 





3 2 3*2 2*4
2.8
5 5
i it tt чел дни
 





 – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы, человеко-дни. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяем продолжительность 
каждой работы в рабочих днях Тр, учитываем параллельность выполнения 
работ несколькими исполнителями 
 
где  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
 – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, человеко-дни.  
 – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту же 
работу на данном этапе, чел. 
5.3.2 Разработка графика проведения научного исследования 
Коэффициент календарности определяем по следующей формуле: 
                      
где  – количество календарных дней в году;  
 – количество выходных дней в году;  
 – количество праздничных дней в году. 
Для определения календарных дней выполнения работы необходимо 
воспользоваться следующей формулой: 
 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
 Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
  – коэффициент календарности. 
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе  округляем до 
целого числа.  
























































































































































































































Составление и утверждение 
технического задания 
2  4  2,8 0 2,8 0 3 0 
2 Подбор и изучение 
литературы по теме 
 8  12 0 9,6 0 9,6 0 12 
3 Выбор направления 
исследований 
2 2 3 3 2,4 2,4 1,2 1,2 1 1 
4 
Календарное планирование 
работ по теме  
1 1 2 1 1,4 1,4 1,4 1,4 2 2 
5 Анализ исходных данных  5  8 0 6 0 6 0 7 
6 Предварительный выбор 
защит 
 5  8 0 5 0 5 0 6 
7 Расчет уставок 
дифференциальной защиты 
 5  8 0 6,2 0 6,2 0 9 
8 
Расчет защиты от перегрузок  4  6 0 4,8 0 4,8 0 5 
9 Расчет дополнительных 
защит 




 4  6 0 4,8 0 4,8 0 6 
11 Контроль качества 
выполнения проекта и 
консультация исполнителя  
8  10  8,8 0 8,8 0 11 11 
12 Разработка блок-схемы, 
принципиальной схемы 
 6  8 0 6,8 0 6,8 0 8 
13 Составление пояснительной 
записки (эксплуатационно-
технической документации) 
 7  10 0 8,2 0 8,2 0 10 














Вид работы Исполнители , 
кал. дн. 
1 
Составление и утверждение 
технического задания 
Руководитель 3 
2 Подбор, изучение  литературы Инженер 15 





Календарное планирование работ по 
теме 
Руководитель 18 
5 Анализ исходных данных Инженер 25 
6 Предварительный выбор защит Инженер 31 
7 
Расчет уставок дифференциальной 
защиты 
Инженер 40 
8 Расчет защиты от перегрузок Инженер 45 
9 Расчет дополнительных защит Инженер 56 
10 Анализ полученных результатов Инженер 62 
11 
Контроль качества выполнения 




































Tki, кал. дн.5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
март апрель май
N, 









Рисунок 13.1 – Календарный график и график занятости исполнителей 




– руководитель и инженер. 
 
 
5.4 Бюджет научно-технического исследования 
При планировании бюджета должно быть обеспечено полное и достоверное 
отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В процессе 
формирования бюджета научного исследования используется следующая 
группировка затрат по статьям: 
- материальные затраты научного исследования; 
- оплата труда; 
- отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 
- амортизация 
- прочие расходы 
- накладные расходы. 
5.4.1 Расчет материальных затрат  
Данная статья включает стоимость всех материалов, используемых при 
разработке проекта. 
Таблица 13.7 – Расходы на канцелярские товары 
Наименование Цена, руб. 
Кол-
во 
Общая стоимость, руб. 
1. Бумага 2 200 400 
2. Карандаш 25 4 100 
3. Ластик 12 1 12 
4. Ручка 20 4 80 
5. Линейка 10 1 10 
6. Картридж 700 1 700 
7. Калькулятор 300 1 300 





5.4.2 Заработная плата исполнителей темы 
 В данную тему включается заработная плата научных и инженерно-
технических работников, непосредственно участвующих в выполнении работ 
по данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется исходя 
из трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 
тарифных ставок. Расчет заработной платы приведён ниже. 
 Месячный должностной оклад работника: 
З З k k
м ТС Д Р




 – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
,k 1 16
Д
  – коэффициент дополнительной заработной платы руководителя; 
,k 1 08
Д
  – коэффициент дополнительной заработной платы инженера; 
,k 1 3
Р
  – районный коэффициент для Томска. 
Месячный должностной оклад инженера, руб.: 
, ,З 16751 2000 1 08 1 3 19559
м
      




   
Заработная плата инженера, руб.: 
З 652 88 57376    
Месячный должностной оклад руководителя, руб.: 
, , , ,З 23264 9 2200 1 16 1 3 26582 5
м
      






   
 
 
Заработная плата руководителя, руб.: 
, ,З 886 08 17 15063 36    
Итого по зарплате: 57376+15063,36=72439,36 руб. 
5.4.3 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется по следующей 
формуле:  
внеб внебЗ k З   
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
 2016 году водится пониженная ставка – 30%*.  
Отчисления во внебюджетные фонды, руб.: 
                      , ,З k З 0 30 72439 36 21731,80
внеб внеб
      
Итого: 21731,80 руб. 
5.4.4 Амортизация 
Затраты, связанные с приобретением специального оборудования, 
необходимого для проведения работ по конкретной теме. Определение 
стоимости спецоборудования производится по действующим прейскурантам, а в 





























     1 3 500 3 500 
2 Оргтехника, 
комплект 
     2 40000 80 000 
3 Мебель, 
комплект 
     2 20000 40 000 
Итого: 113500 
В связи с длительностью использования, стоимость основных средств 





   
 
Амортизация оргтехники, программного обеспечения 
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40000 90






Итого: 5104,11 руб. 
5.4.5 Прочие расходы 
  Прочие затраты организации, не попавшие в предыдущие статьи расходов: 
печать и ксерокопирование материалов исследования, оплата услуг связи, 
электроэнергии, почтовые и телеграфные расходы, копирование документов и 
составляют 400% от заработной платы исполнителей. Их величина 






Накладные расходы, руб.: 
                                                       З З 4
накл
                              
 
                                       , ,З 72439 36 4 289757 4
накл
    
Определение бюджета затрат на научно-техническое исследование приведено в 
таблице 13.9.  
Таблица 13.9 – Расчет бюджета затрат научного исследования 
 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты НИ 1602 
2. Затраты по заработной плате исполнителей темы 72439,36 
3. Отчисления во внебюджетные фонды 21731,80 
4. Амортизация 5104,11 
5. Прочие расходы ((п.1+п.2+п.3+п.4)*0,1) 10087,727 
6. Накладные расходы 289757,4 
7. Итого себестоимость разработки 
(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 
299845,1 
8. Прибыль (п. 7*0,2) 59969,1 
9. Договорная цена (п. 7+п. 8) 359814,2 
 
5.5 Определение капитальных вложений в РЗА 
Материальные затраты на оборудование: 
Сумма стоимости всех устройств релейной защиты и автоматики КЭС 
1200 МВт, для  энергоблоков генератор-трансформатор мощностью 200 МВт, 
материальной базы для монтажа спроектированных устройств составляет:. 
(цены договорные по прейскуранту  Новшество: Шкаф цифровой защиты 
ШЭ1111 НПП «ЭКРА»). 
 
 
К  затраты на выполнение проекта
 стоимость комплектов защит








































1 730000 730000 
Электроды Э-3мм уп. 1 550 550 
Изолента ПВХ шт. 3 50 150 
Болт М12 шт. 20 31,43 628,6 
Гайка М12 шт. 20 190,41 3808,2 
Шайба 12 мм шт. 20 48 960 
Зажим для крепления 
кабеля 
стек шт. 36 350 1800 
Итого: 816379,8 
 
Кпроект = 359814,2руб. 
Коб = 816379,8руб. 
Монтаж оборудования составляет 20% от стоимости оборудования 
Поэтому, стоимость монтажа Кмон = 816379,8·0,2=163275,96 руб. 
Суммарные капитальные вложения в проект шкафов релейной защиты   КЭС 
1200МВт  равны: 
К = 359814,2+816379,8+163275,96 =1339470 тыс.руб.  
 
 
